
KOTŁOWNIA /OLEJOWA/
8,56m² GRES

KOCIOŁ OLEJOWY 63 kW
VITOLA 200- ISTN.

przewód kominowy-wkład
 130- ISTN.

wentylacja wywiewna
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MAGAZYN OLEJU
6,6m² GRES

RZUT PRZYZIEMIA- INWENTARYZACJA KOTŁOWNI
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POJEMNOŚCIOWY
PODGRZEWACZ CIEPŁEJ
WODY (POZIOMY) V=150 L
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nazwa rysunku

POWIATOWY URZĄD PRACY w SOCHACZEWIE

mgr inż.  Magdalena Najmrocka   12 / 96

PROJEKT INSTALACJI GAZU  DOZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ
                                   W ISTN. KOTŁOWNI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
                                    PUBLICZNEJ  NA DZ. NR 1167/1

ul. KUSOCIŃSKIEGO 1    SOCHACZEW     dz. nr 1167/1

INWENTARYZACJA POMIESZCZENIA
                KOTŁOWNI


